BUNDESARCHITEKTENKAMMER

Regeln fur Arbeitsstatten

ASR A 3.6 Luftung
(Stand BAUA: 09.03.2010)

Stellungnahme der Bundesarchitektenkammer (BAK)

Insgesamt besteht der Eindruck, dass die ASR A4.1 - wie generell zu den ASR festzustellen
ist - einen Detaillierungs- Verhiutungs-, Beschitzungs-, und Regelungsgrad angenommen
hat, der Uber die Belange von Sicherheit und Gesundheitsschutz hinausgeht.

Die ASR A3.6 enthalt Anforderungen, die zwar bei einer Planung eines Neubaus einer bauli-
chen Anlage, umsetzbar sind, jedoch nicht beim Errichten und Betreiben einer Arbeitsstatte
im Bestand, der vorherrschenden Situation.

Wegen des fehlenden Bestandsschutzes in der ArbStattV muss die ASR A3.6 Losun-
gen/konkretisierende MalRnahmen enthalten, die im Bestand sowohl beim Einrichten wie
auch Betreiben wirtschaftlich und angemessen umsetzbar sind. Die ASR ist dahingehend zu
Uberprifen. AuRerdem ware hilfreich, wenn dargelegt wirde, welche FolgemalRnahmen und
-kosten durch die geplanten konkretisierenden MalRnahmen in der ASR A3.6 entstehen.

Die Stellungnahme zum Entwurf der ASR A3.6 im Einzelnen - siehe folgende Tabelle -
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Ifd | Abschnitt/ Absatz/Bild/ | Stellungnahme/Kommentar (Begriindung) Vorgeschlagene Textanderung
Nr. |Unterabschnitt/ Tabelle/
Anhang Anmerkung

1. 1 Zielstellung

2. 2 Anwendungsbereich

3. 3 Begriffshestimmungen

4, 4 Allgemeine Grundsatze

5. 4.1 Luftqualitat

6. 4.1.1 | Stofflasten Abs.(1) Stofflasten sind nach A3.6 ArbStattV nur zu bertcksichtigen, gesamtes Kapitel 4.1.1 - aul3er Abs. (6) -
wenn sich aus den angewandten Arbeitsverfahren, der kérperli- | streichen
chen Beanspruchung oder der Anzahl der Personen Gefahrdun-
gen ergeben. Samtliche Beispiele in den Spiegelstrichen sind
hierfir nicht treffenden und gehen Uber diesen Ansatz weit hin-
aus.

Zudem beziehen sich z.B. Spiegelstrich 2, 4 und 5 auf Mangel
am Gebaude. Mangel sind aber schlichtweg nicht tUber eine ASR
regelbar.

Spiegelstrich 6 ,Radon” kann als hilfreicher Hinweis angesehen
werden, jedoch nicht unter den genannten zu bericksichtigen-
den Aspekten. Aul3erdem passen die weiteren MelRempfehlun-
gen hierzu nicht. Radon bemisst sich nicht nach ppm sondern
Bg.

7. Abs. (2) In Abs. (2) wird beschrieben, dass die Anforderung an die Koh- | Abs. (2) streichen, mindestens aber An-
lenstoffkonzentration sich auf die Aufmerksamkeitsleistung Ein- | forderung auf Tatigkeiten beschrankten,
fluss hat. Mangelnde Aufmerksamkeit am Arbeitsplatz birgt aber | die besondere Aufmerksamkeitserforder-
nur bei bestimmten Tatigkeiten ein Gefahrdungspotential, d.h. nisse haben, wie z.B. Maschinenbedie-
Relevanz hinsichtlich Sicherheit und Gesundheitsschutz. Eine nung.
generelle Qualifizierung von Arbeitsstéatten ist daher unange-
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messen.
8. Abs. (3) Es gilt vorgesagtes - insofern ist Absatz zu streichen. Abs. (3) streichen, mindestens aber um-
formulieren:
Zudem ist Abs. (2) so formuliert, dass generell und standige ,Die Messung der CO2-Konzentration wird
Messungen in Arbeitsstatten durchzufihren sind. Dies ist ver- bei Bedarf unter tblichen Nutzungsbedin-
mutlich so nicht Absicht. Abs. (3) muss dementsprechend tber- | gungen und mit der Ublichen .... Die
arbeitet werden. Messstelle ist in der Aufenthaltszone der
Personen dabei aber in ausreichendem
Abstand zu den Personen aufzustellen.
9. Abs. (4) und | zu streichen - siehe Begriindung zu Abs.(1) Abs. (4) und (5) streichen
5)
10. |4.1.2 |Feuchtelast Abs. (4) und | Feuchtelasten sind nach A3.6 ArbStattV nur zu bericksichtigen, | Abs. (4) und (5) streichen
(5) wenn sich aus den angewandten Arbeitsverfahren, der koérperli-
chen Beanspruchung oder der Anzahl der Personen Gefahrdun-
gen ergeben. Abs. (4) und (5) beschreiben baukonstruktive Ma-
gel am Gebaude. Mangel sind aber schlichtweg nicht tiber eine
ASR regelbar. Hier sind insbesondere die EnEV und der Min-
destwarmeschutz von Bauteilen maRgeblich..

11. |4.3 Luftfihrung Abs. (4) Die Aussage, dass Luft aus Sanitarraumen und Kichen nicht . . .
wieder zurtickgefthrt werden darf ist heutzutage technisch nicht |APS- (4) streichen, 4.3 (3) ist ausreichend.
begriindet, da hier Belastungen diskutiert werden, die optional
unter den in der Ziffer 4.3 (3) grundsatzlich gestatteten Luftquali-
taten liegen. Raumlufttechnische Anlagen kénnen auch Luft aus
solchen Quellen wieder aufbereiten. Diesem technischen Fort-
schritt gegenliber gegen tber ArbstattV (1975) ist Rechnung zu
tragen.

Die grundsatzliche Vorgabe beziiglich der Kiichenabluft ist vor
dem Hintergrund der haufig verwendeten Umluftessen zu be-

H:\Archil\ArbeitsstattenV\Asta\AG Raumtemperaturen, Liftung\Liftung\BAK-Stellungnahme, ASR A3.6, 11.06.10Endf.doc

Erstelldatum: 07.05.2010 BAK, erg. 11.06.10

Seite 3von 6




Entwurf Stellungnahmen zur ASR A3.6 (Stand 09.03.2010) Datum: 07.05.2010,

erg. 11.06.2010

Bundesarchitektenkammer (BAK)

Ansprechpartner

Titel Firma StralRe, Ort

E-Mail-Adresse

Peter Woérmann

Barbara Chr. Schlesinger
Jurgen Meinhard (Mitglied der AG Luftung)

BAK Askanischer Platz 4, 10963 Berlin

info@woermann-architekten.de
schlesinger@bak.de
meinhardservices@t-online.de

Ifd
Nr.

Abschnitt/
Unterabschnitt/
Anhang

Absatz/Bild/
Tabelle/
Anmerkung

Stellungnahme/Kommentar (Begriindung)
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grinden, sonst zu streichen. Man denke z.B. an haushaltsahnli-
che Kichen in kleinen Einheiten (Kindergéarten, Sozialwohngrup-
pen, Bereitschaftsquartiere z.B. der Feuerwehre), in denen Um-
lufthauben installiert sind und betrieben werden.

Der Hinweis zur Warmebilanz gilt auch hier.

Die Vorgabe in 4.3 (3) ist ausreichend.

12.

4.4

Raumluftgeschwindigkeit

ADbs. (2)

Die Absenkung der bewahrten max. Luftgeschwindigkeit von
0,2m/s auf nunmehr 0,15m/s ist nicht nachvollziehbar.

Dariber hinaus sind hier in elementarer Weise Auslegungspa-
rameter von RLT berihrt.

Ohne solide medizinische Begriindung kann dieser Wert weder
fur Neubauplanungen noch fiir den Bestand akzeptiert werden.

Textvorschlag:

Bei einer Lufttemperatur ab 20 °C und
einer Luftgeschwindigkeit unter 0,2 m/s
tritt Gblicherweise keine Zugluft auf.

13.

Freie Liftung

14.

Allgemeines

ADbs. (2)

Zu empfehlen ist insbesondere aus energetischer Sicht eine
Ergénzung, die der StoRluftung den Vorzug vor Dauerliiftung
gibt.

15.

5.2

Anforderungen

Abs. (1)

Der vollstandige Ausschluss von Turflachen fir die Fensterlif-
tung ist nicht sachgerecht, insbesondere fiir Fensterttiren, die
z.B: auf Balkone und Laubgange oder Fluchtbalkone fiihren und
in der Regel mit Dreh-Kipp-Funktion zur Liftung herangezogen
werden.

16.

5.3

Systeme der Liftung

Abs. (3) und
4

Abs. (3) ist nicht mit der ASR Al.2 ,Raumabmessungen und
Bewegungsflachen" abgestimmt, die eine Mindestraumgrol3e
von 8 m2 beinhaltet.

Die Regelung von Anforderungen an ein Gebaude, ohne dass
geklart ist, welche Art von Arbeitsplatzen dort entstehen sollen,
ist grundsatzlich fragwirdig. Je nach spaterer Nutzung ergeben
sich hieraus erhebliche Einschrédnkungen, obwohl ein scheinbar

Abs. (3) streichen
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~Sicherer Wert" der ASR in der Planung beriicksichtigt wurde.

17.

531

Tabelle 3

Inwieweit die Anderungen der Tabelle 3 zu erhéhten Anforde-
rungen gegentber der ASR 5 (alt) fihren kénnen ist nicht nach-
vollziehbar und sollte dem Gremium ASTA dargestellt werden.
Anderungen gegeniiber der alten Regelung sind zu begriinden.

18.

5.4

StoRluftung

Abs. (2)
2. Spiegel-
strich

Als Bemessungsgrof3e ist das Volumen des Raumes pro Mitar-
beiter ausschlaggebend, nicht die Grundflache. Zudem befindet
sich das 10 m2 Flachenmalf3 im Widerspruch zu ASR Al1.2
-Raumabmessungen und Bewegungsflachen*

Es ist von der Nutzung, z.B. Versammlungsraum, praxisfern,
dass alle 20 min geluftet wird, und fiihrt im Bestand zu erhebli-
chen UmbaumafRnahmen oder dazu dass Rdume vom Betrieb
nicht mehr genutzt werden kdnnen. Diese Mal3gabe fuhrt dazu,
dass in Gemeinschaftsraumen (z.B. Besprechungsraume, Spei-
serdumen) regelmaBig eine RLT-Anlage einzubauen ist.

1. Spiegelstrich auf 8 m2 ausrichten
2. Spiegelstrich streichen

19.

ADbs. (3)

Die Werte orientieren sich an der Behaglichkeit, nicht aber an
Niveau Sicherheit und Gesundheitsschutz.

Sie widersprechen zudem den Verhaltensregeln, wonach ein
Gebaude nach EnEV-Standard 2 x am Tag (morgens und a-
bends) fur 10 Min . sto3geliftet werden sollte. Im Sommer fiihrt
eine StoRliftung von 10 Min. je Stunde zu erheblichen
Warmelasten. Mit diesen Anforderungen wird die Freie Liftung
unmdglich gemacht und der Einbau einer RLT-Anlage verpflich-
tend.

Abs. (3) streichen

20.

Raumlufttechnische Anlagen

Abs. (1) und
2

Es ist wenig hilfreich, wenn in einer technischen Regel, die ja
gerade konkretisieren soll, auf die allgemein anerkannten Regeln

Abs. (1) und (2) konkretisieren und so
formulieren, dass keine stéandige Anpas-
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der Technik verwiesen wird. Bei der Planung von Neubauten
kann man mit ,allgemein anerkannten Regeln der Technik” noch
etwas anfangen. Was wiirde das aber im Bestand zur Folge
haben? Altere Gebaude wurden nach dem zur Errichtung guilti-
gen allgemein anerkannten Regeln der Technik ausgestattet, der
aber nicht unbedingt mit dem heutigen Regeln der Technik tber-
einstimmt. Die jetzige Formulierung hatte sofortige Umbaumal3-
nahmen und die stédndig Anpassung zur Folge. Dies kann so
doch nicht gemeint sein.

Konkretisierungen waren z.B. Aussagen zu Volumenstrémen
und Luftwechselraten. Allerdings ist bei Festlegung von Anforde-
rungen stets der mangelnde Bestandsschutz in der ArbStattV zu
berlcksichtigen. Vermutlich ist es sinnvoller, ganzlich auf Ab-
schnitt 6.2 zu verzichten

sung an die allgemein anerkannten Re-
geln notwendig wird und der mangelnde
Bestandsschutz bericksichtigt ist.
Besser: streichen
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